
CƠ SỞ
Thiết lập

Sơ đồ
ĐHKK

1.

Điều kiện khí hậu
nơi lắp đặt

2.

Yêu cầu về tiện nghi
hoặc công nghệ

tT

φT

3.

Các kết quả tính cân
bằng nhiệt

QT

WT

4. Thỏa mãn điều kiện vệ sinh

Nhiệt độ kk trước khi thổi
vào phòng t v : tV ≥ tT - a

Lượng khí tươi cấp vào
phòng: LN = n.ρk .Vk ,

Chú ý: lưu lượng gió bổ sung không được nhỏ hơn
10% tổng lượng gió cung cấp cho phòng.
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